
Ing. Josef Němec
Chemická a mikrobiologická laboratoř
U Ovčína 53, Nový Dvůr, 397 01 Písek
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Zákazník: Obec Temešvár
Temešvár 45
398 18 Záhoří

Zkušební laboratoř č.1142, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  

Protokol o zkoušce č. 10521/2016

Číslo vzorku: 13649
Místo odběru: Temešvár Datum příjmu: 8.11.2016
Upřesnění místa odběru: Vodárna - řád Datum zahájení analýz: 8.11.2016
Odběr provedl: Němcová Ilona, 08.11.2016, 15:45 Datum dokončení: 15.11.2016
Způsob odběru: akreditovaný dle SOP V.17
Doprava vzorku: Laboratoř
Klasifikace vzorku: Voda pitná, 

 
Název zkoušky Jednotky Výsledek Limity Nejistota Metoda

měření
Trichlormethan (chloroform) µg/l 0,9 (MH) 30 SOP 18/IA (US EPA 5030B, 5035, +

8260B)

 

Legislativa: Limity byly převzaty z Vyhlášky MZd ČR č.252/2004Sb. v platném znění, po novelizaci 83/2014 Sb.

+ akreditovaná zkouška provedená v jiné akreditované laboratoři.  

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře může být protokol reprodukován
pouze celý. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.
Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 (pro hladinu  
významnosti 95%). Uváděné nejistoty se netýkají hodnot menších než mez stanovitelnosti.  

Písek, 16.11.2016 Ing. Josef Němec
vedoucí laboratoře

 
Konec protokolu

Porovnání s legislativou
Ve vybraných ukazatelích nebyly překročeny limitní hodnoty.  
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